
給水栓水水質検査結果書（一日一回以上行う検査）

市北部（小浜浄水場・兵庫県営水道系統給水栓水）

検査項目 評価値 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

色 ほとんど無色であること 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

濁り ほとんど透明であること 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

消毒の残留効果 遊離残留塩素0.1mg/L以上 0.6 0.6 0.5 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6

惣川浄水場・兵庫県営水道系統(旧生瀬浄水場経由)給水栓水

検査項目 評価値 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

色 ほとんど無色であること 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

濁り ほとんど透明であること 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

消毒の残留効果 遊離残留塩素0.1mg/L以上 0.6 0.6 0.7 0.6 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6

小浜浄水場・惣川浄水場・兵庫県営水道系統給水栓水

検査項目 評価値 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

色 ほとんど無色であること 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

濁り ほとんど透明であること 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

消毒の残留効果 遊離残留塩素0.1mg/L以上 0.6 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

小浜浄水場系統(旧川面浄水場経由)給水栓水

検査項目 評価値 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

色 ほとんど無色であること 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

濁り ほとんど透明であること 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

消毒の残留効果 遊離残留塩素0.1mg/L以上 0.5 0.5 0.5 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5

阪神水道系統給水栓水

検査項目 評価値 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

色 ほとんど無色であること 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

濁り ほとんど透明であること 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

消毒の残留効果 遊離残留塩素0.1mg/L以上 0.8 0.7 0.8 0.7 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6

惣川浄水場・兵庫県営水道系統給水栓水

検査項目 評価値 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

色 ほとんど無色であること 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

濁り ほとんど透明であること 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

消毒の残留効果 遊離残留塩素0.1mg/L以上 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5

小浜浄水場・兵庫県営水道系統給水栓水

検査項目 評価値 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

色 ほとんど無色であること 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

濁り ほとんど透明であること 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

消毒の残留効果 遊離残留塩素0.1mg/L以上 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7

※検査は、原則１１時頃に実施しています。

※消毒の残留効果は、毎日0.1mg/L以上あることを確認し、月間平均値を表記しています。
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